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Caietul de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publici de distributie a
gazelor naturale in
COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA

Cuprinsul cajetului de sarcini:

1. Obiectul concesiunii

2. Obiectivele concedentului

3. Durata concesiunii

4. Investitiile pe care concesionarul este obligat sa le realizeze. Termene de realizare
5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

6. Redeventa si garantiile financiare

7. Responsabilitéti privind protectia mediului

8. Interdictia subconcesiondrii serviciului de utilitate publicd concesionat
9. Forma de control si de monitorizare cerutd de concedent

10. Alte conditii

Anexe:

1. Anexa nr. 1 — Avizul tehnic de principiu nr. 60864/17.07.2025 elaborat de SNTGN Transgaz
SA; Aviz Tehnic de Racordare nr 62018/22.07.2025 emis de SNTGN Transgaz SA (de la
operatorul din amonte sau de la Societatea Nationald de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -
S.A. privind solutia de alimentare i oferta de contract de racordare conducti, racord inaltd
presiune, statie de reglare, masurare, predare - SRMP, dupi caz)

Acest document este necesar pentru ca ofertantul si fie informat corect in legiturd cu costurile
necesare pentru punerea in functiune a sistemului de distributie a gazelor naturale.

2. Anexa nr. 2 — H.C.L nr. 100 din 18.12.2025 - privind punerea la dispozitia concesionarului a
terenurilor necesare pentru operare, exploatare §i intretinere a obiectivelor aferente sistemelor de
distributie a gazelor naturale pe toatd durata concesiunii, pentru obiectivul de investitii
HINFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN
COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA®, document emis de primirie cu privire la
modalitatea de punere la dispozitia concesionarului pe toatd durata concesiunii a terenurilor ce
vor fi ocupate definitiv pentru operarea sistemului de distributie a gazelor naturale (hotirare a
consiliului cu privire la terenurile din proprietatea unititii administrativ-teritoriale la care are
competentd legala de autoritate deliberativa).

- Hotéararea Consiliului Judetean Harghita nr 49/2026 privind aprobarea punerii la dispozitia
concesionarului a terenurilor aferente sectoarelor de drum judetene.

Prin aceste hotérari se aproba punerea la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru
operare, exploatare i intretinere a obiectivelor aferente sistemelor de distributie a gazelor naturale
pe toatd durata concesiunii, pentru obiectivul de investitii ,,INFIINTAREA SISTEMULUI
INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA ZETEA, JUDETUL
HARGHITA “ prin care:

a) se avizeazd modalitatea de punere cu titlu gratuit la dispozitia viitorului concesionar al
serviciului de utilitate publicd de distributie a gazelor naturale, pe toatd durata concesiunii, a
terenurilor proprietate publicd locald ocupate de obiectivele sistemului de distributie a gazelor



naturale, precum si pentru operare, intretinere i reparatii - conform dispozitiilor art. 138 alin. (2)
lit. d) din Legea energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completirile
ulterioare, precum si informatii similare pentru terenurile necesare amplasirii obiectivelor
aferente racorddrii la Sistemul national de transport, inclusiv informatii legate de eventualele
costuri aferente;

b) se avizeazd - conform dispozitiilor art. 109 din Legea nr. 123/2012, cu modificirile si
completdrile ulterioare, dreptul de uz si dreptul de servitute al viitorului concesionar al retelei de
distributie asupra terenurilor i altor bunuri proprietate publicd, precum si asupra activititilor
desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecindtatea capacitatilor, pe durata lucririlor de
dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacititilor
respective, pentru:

(1) dreptul de uz pentru executarea lucririlor necesare in vederea realizirii, reabilitirii sau
modernizarii obiectivelor/sistemelor;

(ii) dreptul de uz pentru asigurarea functionrii normale a capacititii prin efectuarea reviziilor,
reparatiilor si a interventiilor necesare;

(iii) dreptul de trecere subterana, de suprafatd sau aeriand pentru instalarea de retele, de conducte,
de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de
amplasare a acestora,

(iv) dreptul de a obtine restringerea sau Incetarea unor activititi care ar putea pune in pericol
persoane si bunuri;

(v) dreptul de acces la utilitatile publice.

3. Anexanr. 3 - HCLnr. 7 din 30.01.2025 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT
DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA“

4. Anexa nr. 4 - Devizul general, actualizat etapa PT, privind cheltuielile necesare realizirii
retelelor (SRMP, retea de medie presiune si retea de redusa presiune)

5. Anexa nr. 5 — HCL nr. 57 din 27.08.2026 privind aprobarea Devizului general (Anexa 2.1) si a
indicatorilor tehnico-economici (Anexa 2.2) actualizati pentru Programul Anghel Saligny.

6. Anexa nr. 6 — HCL nr. 31/20.04.2022 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare in
vederea obfinerii finantdrii prin programul Anghel Saligny

7. Anexa nr. 7— HCL nr. 101/18.12.2025 privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei
de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Comuna Zetea,
Judetul Harghita.

8. Anexa nr. 8 — Certificat de urbanism nr. 28/14.02.2024 si avize.
9. Anexa nr. 9 — Autorizatie de construire nr. 26 din 11.06.2025.
10. Anexa nr. 10 — Extrase carte funciara

11. Anexa nr. 11 — Studiul de fezabilitate

12. Anexa nr.12 — Proiectul tehnic

13. Anexa nr. 13 - Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate
publici de distributie a gazelor naturale in Comuna Zetea, judetul Harghita



14. Anexa 14 Devizul General A2.1 PTE

15. Anexa 15 Indicatori A 2.2 PTE

16. Anexa A - Lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii

17. Anexa B - valoarea totald a investitiilor (SRMP, retea medie presiune si instalatii utilizare)

1. Obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii il constituie serviciul de utilitate publicad de distributie a gazelor naturale in
Comuna Zetea, Judetul Harghita (anexa A), avind ca temei legal Hotdrarea consiliului local
nr. 100 /18.12.2025 privind concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor
naturale pentru una sau mai multe zone delimitate - unititi administrativ-teritoriale, Legea nr.
123/2012, cu modificérile si completérile ulterioare, si hotirdrea Guvernului pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a
serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

Serviciul de utilitate publici de distributie a gazelor naturale

Serviciul de utilitate publicd de distributie a gazelor naturale reprezinta ansamblul activititilor si
operatiunilor desfasurate de citre concesionar pentru sau in legatura cu activitatea de distributie a
gazelor naturale in cadrul perimetrului concesiunii, inclusiv exploatarea, dezvoltarea si
reabilitarea sistemelor de distributie a gazelor naturale si utilizarea acestora.

Distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de
conducte de distributie pentru a fi furnizate clientilor, dar neincluzand furnizarea.

Delimitarea unui sistem de distributie se realizeaza, dupi caz:

a) de obiectivele de productie de la robinetul aflat la iesirea din statia de reglare-misurare-predare
a producétorului;

b) de sistemul de transport de la iesirea din statia de reglare- masurare-predare a operatorului de
transport;

¢) de alt sistem de distributie de la iesirea din statia de reglare/masurare dintre operatorii de
distributie;

d) de clientii finali de la iesirea din statiile/posturile de reglare/masurare sau, dupa caz, iesirea din
robinetul de bransament catre instalatiile de utilizare ale acestora.

Prin zond delimitati se intelege cel putin o localitate (municipiu, oras, comund) care formeazi o
unitate administrativ- teritoriala.

Serviciul de utilitate publicd de distributie a gazelor naturale, in contextul legislatiei in vigoare,
se realizeaza de cdtre operatorul licentiat de ANRE, acesta avand drepturile si obligatiile precizate
in legislatia in vigoare.

2. Obiectivele concedentului

2.1. Alimentarea in conditii de siguranti si de continuitate cu gaze naturale a tuturor
clientilor din zona delimitati - anexa A, cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv a celei
referitoare la protectia mediului §i protectia muncii.

La punerea in functiune a conductelor, daca este cazul, operatorul sistemului de distributie are
obligatia de a completa cartea constructiei pe baza proiectului si a tuturor documentelor de atestare
a calitdtii lucrarilor §i a conditiilor concrete de executie puse la dispozitia sa de citre constructor.
De asemenea, constructorul va pune la dispozitia beneficiarului pentru completarea cirtii
constructiei:

- certificate de calitate materiale,



- procese verbale de lucrari ascunse,
- diagramele probelor de presiune.
Sistemul de distributie gaze va fi astfel conceput incét sd nu poata produce efecte negative asupra
sanatatii populatiei si nici a personalului de exploatare. In organizarea functionirii sistemului se
vor prevede mijloace adecvate pentru prevenirea asfixierilor cu gaze sau producerea exploziilor
sau incendiilor in cazuri accidentale.
2.2. Realizarea investitiilor - finalizarea investitiilor, daci acestea au fost incepute, necesare
pentru indeplinirea obiectivului mentionat la pct. 2.1
In vederea realizarii obiectului de investitii a fost elaborat Studiul de fezabilitate, cat si studiile
suport pentru realizarea acestuia: studiu topografic, geotehnic, alte studii si analize specifice
(analiza institutionala, ACB etc). Pe baza acestor documente a fost fundamentata viitoarea
investitie, au fost verificate ipotezele de lucru si mai ales a fost elaborat bugetul investitiei.
A fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 28/14.02.2024 emis de Primaria Comunei Zetea si
avizele prinicipale solicitate:
Avizul tehnic de principiu nr. 60864/17.07.2025 elaborat de SNTGN Transgaz SA;
Aviz Tehnic de Racordare nr 62018/22.07.2025 emis de SNTGN Transgaz SA
Avizul de principiu nr.DD65296/31.08.2021 emis de SNTGN Transgaz SA Medias
Decizia etapei de evaluare initiala APM Harghita nr.2710/03.04.2024

- Decizia etapei de incadrare APM Harghita nr. 109/27.11.2024 etc

In vederea alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socioculturale,
precum si a agentilor economici din comuna Zetea, judetul Harghita, s-au analizat doua

scenarii, atat din punct de vedere tehnic, cat si economic, avand la baza Avizul de principiu nr.
DD65296/31.08.2021 emis de SNTGN Transgaz SA Medias. Scenariul ales (scenariul 1) privind
alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici, a obiectivelor socio-culturale (primarie,
gradinita, scoala, etc.), precum si a agentilor economici din Comuna Zetea, judetul Harghita
consta in realizarea urmatoarelor lucrari:

e Expertizare si verificare (probe de rezistenta si etanseitate) racord existent functionand in
regim de presiune inalta PN = 40bar DN200mm, cu o lungime de cca. 6,90 km conform
Aviz de principiu nr. DD 65296/31.08.2021 elaborat de SNTGN Transgaz SA Medias
anexat;

e O statie de reglare — masurare — predare (SRMP) amplasata in partea dreapta a drumului
comunal, conform plan de situatie anexat. Capacitatea initiala propusa este
Q=2.000Nmc/h, cu posibilitatea de marire la apartia de noi consumatori, in conditiile
incadrarii in debitul ce poate fi furnizat de SNTGN Transgaz SA Medias.

* Undrum de acces la SRMP nou proiectat ce va fi realizat din piatra sparta, avand o lungime
de cca. 20ml si o latime de 4m;

Racordul de presiune inalta, statia de reglare-masurare-predare (SRMP) si drumul de acces
vor fi amplasate in intravilanul comunei Zetea, pe un teren proprietatea beneficiarul
lucrarii.

* O retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune medie (15.811ml),
ce pleaca din statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din
localitatea Zetea, realizata din conducte PEHD100 SDR11 PN 10bar, cu diametrele
Dn200mm, Dnl80mm, Dnl60mm, Dnl40mm, Dni25mm, Dn90mm, Dn63mm, in
lungime totala de cca. 15.811ml. Aceasta va fi amplasata numai pe domeniu public, pe
marginea cailor de acces (drumul judetean DJ138, drumurile si strazile din localitatea
Zetea) si va fi de tip ramificat, fiind repartizata pe diametre si lungimi astfel:
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Dn 63mm —9.078 ml
Dn 90mm — 870 ml
Dn 125mm — 780ml
Dn 140mm — 3.864 ml
Dn 160mm — 475 ml
Dn 180mm — 326 ml
Dn 200mm — 418 ml

¢ Un numar de 823 bransamente, din care 810 aferente consumatorilor casnici -gospodarii si
13 aferente obiectivelor socio-culturale (primarie, gradinita, scoala, etc.).

e Un numar de 13 instalatii de utilizare gaze naturale aferente obiectivelor socioculturale
(primarie, gradinita, scoala, etc).

Pentru cresterea nivelului de flexibilitate, siguranta si eficienta in operarea sistemului de
distributie gaze naturale se propune implementarea unui sistem modern si eficient de control a
parametrilor de lucru, bazat pe instrumentatie de camp, echipamente de transmitere, receptie date
si softuri specializate. In cadrul echipamentelor de camp, regasim echipamente care ofera date
despre parametrii gazului (presiune, temperatura), debite, volume de consum, precum si robinet
de sectionare automat (cu actionare electrica).

Dispozitivele de colectare si transmitere date din teren se vor amplasa in incinta statiei de
reglare masurare predare (SRMP — SCADA), precum si a vanei automate, realizandu-se astfel

o interconectare a sistemului de distributie cu sistemul de transport. Datele vor fi trimise
GSM/GPRS catre un dispecerat central controlat de catre un Operator sistemului de distributie,
informatiile urmand a fi afisate si inregistrate in timp real.

Descrierea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale:

instrumentatia si echipamentele de camp: in aceasta categorie vor intra toti senzorii de

masura pentru parametrii gazului natural (debit, presiune), si anume:

e contoare de gaz tip SMART pentru masurarea consumului individual — contoare
volumetrice cu membrana echipate cu dispozitive de transmisie radio a parametrilor,
montate in posturile de reglare masurare (firide), la toti clientii (gospodarii), conectati in
retea radio, cu tehnologie SIGFOX sau LORA;

e pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si
temperaturii pentru localitatea Zetea, se va utiliza un ansamblu format dintr-un contor cu
turbina echipat cu corector PTZ, conectat la un modul de transmisie GSM/GPRS.

* pentru sectionarea unor tronsoane din instalatia de distributie a gazelor naturale, se va
folosi un robinet (vana) automate de sectionare, cu actionare electro-hidraulica. Acest
robinet se va inchide de la distanta la cererea operatorului din dispecerat sau automat la
depasirea unor parametrii presetati;

e cchipament de receptie si transmisie date localizat in apropierea vanei de sectionare care
vareceptiona comenzile date din dispecerat si va transmite datele din teren catre dispecerat;

¢ alimentarea cu energie electrica a tuturor echipamentelor din camp se va face folosind cate
un sistem fotovoltaic, realizat din panouri fotovoltaice si acumulatori, respectiv unul
principal si altul secundar prevazut cu alarma, cu transmitere in dispecerat in caz de avarie
a celui principal. Acest sistem va fi amplasat in imediata vecinatate a vanei, precum si in
incinta statiei de reglare masurare predare (SRMP), in ambele scenarii. Precizam ca
sistemul fotovoltaic instalat in SRMP va fi doar pentru transmiterea datelor, celelalte
echipamente urmand a fi alimentate cu energie electrica, costurile aferente fiind estimate
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conform fisei de evaluare SRMP si cuprinse in devizul general la cap. 2 (bransamente
utilitati).

Echipamentele din dispecerat:

serverul de date si calculatorul de interfata cu operatorul. Acest echipament va receptiona
toate informatiile trimise de convertorul de volum de gaz si de contoarele SMART, va afisa
in timp real valorile din teren si va permite operatorului sa interactioneze cu sistemul
inteligent de distributie. Transmisia semnalelor de la echipamentele aflate in teren se va
face prin intermediul tehnologiei GSM/GPRS.

NOTA: Echipamentele, softurile, atat cele din SRMP/vana automata, cat si cele din
dispecerat trebuie sa fie compatibile. Acestea trebuie sa functioneze dupa un protocol
standardizat de comunicatie liber.

In interiorul statiei de reglare masurare predare (SRMP), se vor instala urmatoarele:
pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si
temperaturii se va utiliza un ansamblu format dintr-un contor cu turbina echipat cu corector
PTZ;

modul de transmisie/receptie date la distanta prin GSM catre un sistem SCADA (localizat
in dispecerat);

alimentare cu energie electrica (SRMP), respectiv sistem fotovoltaic cu acumulatori (unul
principal si unul secundar — rezerva) cu precizarea ca pentru SRMP acesta va fi utilizat
doar pentru echipamentul de transmitere date.

Pe traseul retelei de distributie gaze naturale, se vor instala urmatoarele echipamente

pentru monitorizare si control:

- (1) o vana automata de sectionare a retelei functionand in regim de presiune medie, ce pleaca
din statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din localitatea Zetea,
in prima etapa. Aceasta va avea diametrul Dn200mm, fiind echipata cu modul de
transmisie/receptie date la distanta prin GSM/GPRS catre un sistem SCADA (localizat in
dispecerat).

Sistemul inteligent din ambele scenarii va monitoriza si afisa in timp real prin intermediul

unui software instalat in dispecerat, urmatorii parametrii:

debitul instantaneu (corectat cu presiunea si temperatura), minim si maxim, cumulat pe
24 ore din statia de reglare masurare predare (SRMP);

presiunea in timp real a gazului in fiecare static SRMP;

starea in timp real a vanei de sectionare automata.

Capabilitatile sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale:

pregatirea/ raportarea in timp real al bilanturilor de consum gaze naturale;

izolarea in conditii de siguranta a unor tronsoane de retea afectate de o avarie sau aflate in
mentenanta;

monitorizarea in timp real a retelei de distributie prin masurarea presiunilor si debitelor.

Precizam ca atat vanele de sectionare care vor fi din OL, cu flanse la capete, cat si

contoarele vor fi amplasate aerian, in constructii casetate, realizate din tabla izolata (panouri
sandwich), imprejmuite, pentru siguranta in exploatare. De asemenea, pentru alimentarea cu
energie electrica a echipamentelor de colectare si transmitere date din SRMP si vana automata
se vor monta sisteme fotovoltaice (panouri fotovoltaice cu acumulatori, principal si secundar -



rezerva).

A se vedea Descrierea Scenariului 1, ales, respectiv descrierea sistemului inteligent de
distributie a gazelor naturale din SF cap 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic,
constructiv, functional - arhitectural si Tehnologic, pct b) Varianta constructiva de realizare
a investitiei.

Nota

Se face precizarea cd a fost elaboratd D.T.A.C. si emisd Autorizatia de construire nr. 26 din
11.06.2025 pentru obiectivul de investitii. In etapa D.T.A.C. cdt si P.T.E a fost optimizatd solutia
tehnicd, iar indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitii au inregistrat modificari
fata de etapa Studiul de fezabilitate.

Principalele modificiri inregistrate in etapa D.T.A.C. si P.T.E

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor amplasati pe UAT comuna Zetea, presupune
executia, in principal, a urmatoarelor lucrari:
> Statie de reglare — masurare — predare (SRMP) amplasata in partea dreapta a drumului
comunal, conform plan de situatie anexat. Capacitatea este Q=2.000Nmc/h (2.111 Smc/h),
cu posibilitatea de marire la apartia de noi consumatori, in conditiile incadrarii in debitul
ce poate fi asigurat de SNTGN Transgaz SA Medias;

Statia de reglare masurare predare este alimentata cu gaze naturale printr-un racord existent,
functionand in regim de presiune inalta PN = 40bar, DN200mm, cu o lungime de 6.890m, racordat
in conducta de transport gaze naturale Odorhei-Vlahita. Acesta a fost receptionat in anul 2005,
dar care nu a fost pus in functiune pana in prezent.

> Un drum de acces la SRMP nou proiectat, realizat din piatra sparta, in lungime de 20
metri si latime de 4 metri.

» Retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune medie, ce pleaca din
statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din localitatea Zetea
si mai departe, pana la limita localitatii Sub Cetate, realizata din conducte PEHD100
SDR11, cu diametrele Dn180mm, Dn160mm, Dn125mm, Dn90mm, Dn63mm, montate
ingropat si teava din OL @27, @3”, pozata aerian si ingropat, in lungime totala de 17.09 1m.
Aceasta este amplasata atat in extravilanul, cat si in intravilanul comunei Zetea, jud.
Harghita, numai pe domeniu public, de-a lungul drumului judetean DJ138, a drumurilor si
strazilor din localitatea Zetea conform planuri de situatie (P101-P124). Repartizarea
acesteia pe diametre si lungimi se regaseste in tabelul de mai jos:

LOCALITATEA ZETEA
Dn 63mm—7.531m
Dn 90mm — 1.498 m

Presiune medie — 17.091 m Dn 125mm — 4.636 m

PEHD SDR 11 - 14.891 m Dn 160mm — 478 m

OL —2.200 m Dn 180mm — 748 m
OL@2”-2.170 m
OL 23" -30m




» Un numar de 823 bransamente, din care 810 aferente consumatorilor casnici - gospodarii
si 13 aferente obiectivelor socio-culturale (primarie, gradinita, scoala, etc.).

» Unnumar de 13 instalatii de utilizare gaze naturale aferente obiectivelor socio-culturale
(primarie, gradinita, scoala, etc).

Pentru cresterea nivelului de flexibilitate, siguranta si eficienta in operarea sistemului de
distributie gaze naturale se implementeaza un sistem modern si eficient de control a
parametrilor de lucru, bazat pe instrumentatiec de camp, echipamente de transmitere,
receptie date si softuri specializate. In cadrul echipamentelor de camp, regasim echipamente
care ofera date despre parametrii gazului (presiune, temperatura), debite, volume de
consum, precum si robinet de sectionare automat (cu actionare electrica).
Dispozitivele de colectare si transmitere date din teren sunt amplasate in incinta statiei de reglare
masurare predare (SRMP — SCADA) si a vanei automate, realizandu-se astfel o interconectare a
sistemului de distributie cu sistemul de transport. Datele sunt trimise GSM/GPRS catre un
dispecerat central controlat de Operatorul sistemului de distributie, informatiile urmand a fi afisate
s inregistrate in timp real.
Descrierea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale:

- instrumentatia si echipamentele de camp: in aceasta categorie intra toti senzorii de masura pentru
parametrii gazului natural (debit, presiune), si anume:

e pentru masurarea consumului individual - contoare de gaz tip SMART, contoare
volumetrice cu membrana echipate cu dispozitive de transmisie radio a parametrilor,
montate in posturile de reglare masurare (firide), la toti clientii (gospodarii si obiective
socio-culturale), conectati in retea radio, cu tehnologie SIGFOX sau LORA;

¢ pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si
temperaturii pentru localitatea Zetea, se utilizeaza un ansamblu format dintr-un contor cu
turbina echipat cu corector PTZ, conectat la un modul de transmisie GSM/GPRS.

e pentru sectionarea unor tronsoane din instalatia de distributie a gazelor naturale, se
foloseste un robinet (vana) automat de sectionare, cu actionare electrica. Acest robinet se
va inchide de la distanta la cererea operatorului din dispecerat sau automat la depasirea
unor parametrii presetati;

e alimentarea cu energie electrica a vanei automate se realizeaza folosind un sistem
fotovoltaic, realizat din panouri fotovoltaice si acumulatori, respectiv unul principal si altul
secundar prevazut cu alarma, cu transmitere in dispecerat in caz de avarie a celui principal.
Acest sistem va fi amplasat in imediata vecinatate a vanei, echipamentele din SRMP fiind
alimentate cu energie electrica din reteaua electrica existenta in zona.

- Echipamentele din dispecerat:

» serverul de date si calculatorul de interfata cu operatorul. Acest echipament receptioneaza
toate informatiile trimise de convertorul de volum de gaz si de contoarele SMART, afiseaza
in timp real valorile din teren si permite operatorului sa interactioneze cu sistemul inteligent
de distributie inchidere vana).

NOTA: Echipamentele, softurile, atat cele din SRMP/vana automata, cat si cele din
dispecerat trebuie sa fie compatibile. Acestea functioneaza dupa un protocol standardizat,
de comunicatie liber.



In interiorul statiei de reglare masurare predare (SRMP), se instaleaza urmatoarele:
— pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si
temperaturii se utilizeaza un ansamblu format dintr-un contor cu turbina echipat cu corector
PTZ;
— modul de transmisie/receptie date la distanta prin GSM catre un sistem SCADA (localizat
in dispecerat);
— alimentare cu energie electrica (SRMP).

Pe traseul retelei de distributie gaze naturale, se instaleaza un echipament pentru monitorizare si

control, respectiv:

— vana automata de sectionare a retelei functionand in regim de presiune medie ce pleaca din
statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din localitatea Zetea si
mai departe pana la limita intravilanului localiatii Sub Cetate. Aceasta are diametrul
Dn200mm, fiind echipata cu modul de transmisie/receptie date la distanta prin GSM/GPRS
catre un sistem SCADA (localizat in dispecerat).

Pentru alimentarea cu energie electrica a echipamentului de colectare si transmitere date se

monteaza un sistem fotovoltaic (panouri fotovoltaice cu acumulatori, principal si secundar -

rezerva) la vana automata.

Consumul individual pentru fiecare consumator se realizeaza cu contoare fiscale individuale (G4,

G6), dotate cu sistem de transmisie date la distanta, contoare ce fac parte din sistemul de

distributie. Acestea sunt amplasate in firide, pozate la limita de proprietate a imobilelor, numite

posturi de reglare masurare (PRM-uri).

2.3. Cresterea veniturilor prin incasarea redeventei pentru concesionarea serviciului de utilitate
publici de distributie a gazelor naturale

3. Durata concesiunii
Durata concesiunii este de maximum 25 de ani, incepand de la data semnirii contractului de
concesiune.

4. Investitiile pe care concesionarul este obligat si le realizeze. Termene de realizare

4.1. Localitatile aferente licitatiei pentru concesionarea serviciului de utilitate publici de
distributie a gazelor naturale sunt prezentate in anexa A.

4.2. Investitiile aferente realizérii sistemului de distributie, asa cum rezultd din studiul de
fezabilitate, sunt prezentate in anexele 3 - 5 la prezentul caiet de sarcini.

4.3. Tariful aferent realizérii racordarii la Sistemul national de transport este de 57.114 lei la care
se adauga TVA, conform Contractului de racordare nr 702/23.09.2025.

4.4. Alte cheltuieli necesare realizirii investitiei, aga cum rezultd din documentatia tehnica (studiul
de fezabilitate / proiect tehnic) sunt prezentate in anexa 3-4 si anexa 11-12 la prezentul caiet de
sarcini.

4.5. Durata maxima de realizare a investitiei este de 12 luni de la data semnirii contractului de
executie lucrari. Se precizeaza faptul cd in prezent Comuna Zetea se afla in proces de derulare a
procedurii pentru achizitia lucrérilor de executie a obiectivului de investitie.

4.6. Pentru obiectivele care nu au fost precizate prin contractul de concesiune al serviciului de
utilitate publica de distributie a gazelor naturale din zonele delimitate, concesionarul are obligatia
de a proceda conform legislatiei in vigoare.



4.7. Programul minim estimat de reinvestitii pe durata concesiunii

Pe durata concesiunii, concesionarul are obligatia de a asigura reinvestitiile necesare mentinerii,
modernizarii §i adaptarii sistemului de distributie $i a componentei de contorizare inteligentd, in
corelare cu fundamentarea economico-financiard a concesiunii. Studiul de fundamentare
estimeaza reinvestitii pentru componenta retea de distributie in valoare de 2.000.000 lei, cu o
periodicitate de o datd la 10 ani, si reinvestitii pentru componenta de contorizare inteligent3 in
valoare de 1.000.000 lei, cu o periodicitate de o data la 8 ani.

Prin raportarea acestor periodicitati la durata concesiunii de 25 de ani, calendarul de referinti al
Programului minim estimat de reinvestitii este urmatorul:

‘::erare de Categoria Periodicitate de| Valoare de| Total anual
(reper) reinvestitiei referinta referinta (lei) (lei)

8 Contorizare inteligentd | o dati la 8 ani 1.000.000 1.000.000

10 Retea de distributie o datd la 10 ani 2.000.000 2.000.000

16 Contorizare inteligentd | o daté la 8 ani 1.000.000 1.000.000

20 Retea de distributie o dati la 10 ani 2.000.000 2.000.000

24 Contorizare inteligentd | o data la 8 ani 1.000.000 1.000.000
:{g;l‘AL 25f _ — — 7.000.000

Centralizarea pe categorii pentru intreaga durata de 25 de ani este: 4.000.000 lei pentru reinvestitii
in componenta retea de distributie si 3.000.000 lei pentru reinvestitii iIn componenta de contorizare
inteligentd, rezultand o valoare minima de referinta de 7.000.000 lei.

Valorile de mai sus reprezintd valori de referint rezultate din Studiul de fundamentare si sunt
distincte de cheltuiclile curente de operare, intretinere, reparatii, verificiri metrologice, personal,
telecomunicatii, software/hardware si alte costuri de exploatare prevazute separat in
fundamentarea economico-financiara.

Programul minim estimat de reinvestitii, cu valoare minima de referintd de 7.000.000 lei,
constituie reperul minim de planificare tehnico-financiard pentru exploatarea pe termen lung a
sistemului. Obligatia concesionarului constd in realizarea reinvestitiilor efectiv necesare
mentinerii parametrilor tehnici, functionali, de siguranta si de continuitate ai sistemului, conform
calendarului de referintd sau anterior ori de cite ori starea tehnica, gradul de uzurd, evolutia
tehnologica, cerintele de sigurantd sau reglementérile ANRE impun interventia.

Reinvestitiile aferente prezentului program sunt distincte de investitiile suplimentare asumate prin
ofertd si de cheltuielile curente de operare si mentenantd. Acestea vor fi evidentiate distinct in
programele anuale de investitii si in rapoartele transmise concedentului.

4.7.1. Programul minim estimat de reinvestitii va fi prezentat si executat atat valoric, cat si fizic.
Pentru fiecare pozitie din program, ofertantul va identifica in mod concret obiectivul reinvestitiei,
componenta sistemului vizatd, necesitatea si avantajul tehnic urmdrit, indicatorii fizici si
cantitdtile, caracteristicile tehnice principale, valoarea fard TVA, anul/termenul de realizare,
modalitatea de asigurare a finantirii si modalitatea de verificare §i receptie.
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4.7.2. Nu este suficientd indicarea unei valori globale sau a unei alocari financiare neinsotite de
elemente fizice determinate si verificabile. Elementele fizice pot include, dupid caz, metri de
conductd finlocuitd, reabilitati sau modemizatd, numir de contoare inteligente
inlocuite/modernizate, echipamente SCADA si de telemetrie, vane automate, regulatoare,
echipamente de masurare si control, sisteme de comunicatii, surse de alimentare si alte active
aferente sistemului de distributie.

4.7.3. Pentru demonstrarea programului, ofertantul va prezenta cel putin urmétoarele informatii
pentru fiecare reinvestitie:

a) obiectivul si descrierea reinvestitiei;

b) componenta sistemului §i amplasamentul/aria vizatd, dupi caz;

c) indicatorii fizici si cantitatile asumate;

d) caracteristicile tehnice principale sau nivelul functional urmarit;

e) valoarea estimata fard TVA;

f) anul/termenul de realizare;

g) sursa/modalitatea de finantare si documentele justificative, dupi caz;

h) livrabilul/rezultatul si modalitatea de verificare, receptie si raportare.

4.7.4. Programul prezentat prin ofertd va fi corelat cu calendarul de referint prevazut la pct. 4.7
si cu valoarea minima de 7.000.000 lei farda TVA. Programul minim de reinvestitii reprezinti o
obligatie contractuala distinctd si nu constituie element punctabil in cadrul criteriilor de evaluare.
Cheltuielile curente de operare si mentenanta nu pot fi incluse in programul de reinvestitii.

4.7.5. Elementele fizice si solutiile tehnice asumate prin ofertd pot fi adaptate pe durata
concesiunii, cu aprobarea prealabild a concedentului, daca adaptarea este justificatd de starea
tehnicd reald a sistemului, evolutia tehnologicd, cerintele de sigurantd sau modificarea
reglementdrilor aplicabile, cu conditia mentinerii cel putin a valorii minime asumate, a destinatiei
de reinvestitie i a unui nivel tehnic, functional si de performanti cel putin echivalent.

. . Sursa / i ‘
.. D dicat '
Nr. | Obiectiv / escriere Indicatori Valoare An /| modalitatea Modalitate
ort. | reinvestitie neces1tate cantititi TVA termen | de verificare
) finantare

|
| fizici /| fard de .
1
!
l

4.8. Investitii suplimentare asumate prin oferta

Pe langa Programul minim estimat de reinvestitii, ofertantul poate asuma prin ofertd investitii
suplimentare, distincte de investitia publicd inifiald, de reinvestitiile minime obligatorii si de
obligatiille legale sau contractuale curente ale concesionarului. Valoarea eligibild a acestor
investifii suplimentare constituie element punctabil potrivit documentatiei de atribuire.

4.8.1. Pentru fiecare investitie suplimentara se vor prezenta cel putin: denumirea si descrierea
investitiei; necesitatea si avantajul pentru sistem; amplasamentul/componenta vizatd; indicatorii
fizici i cantitdtile; caracteristicile tehnice principale; valoarea fard TVA; graficul fizic si valoric;
termenul de realizare; sursa/modalitatea de finantare; modalitatea de verificare si receptie;
asumarea caracterului ferm al angajamentului.

4.8.2. Nu sunt considerate investitii suplimentare si nu sunt eligibile pentru punctare: Programul
minim de reinvestitii prevazut la pct. 4.7, investitia publica initiala, cheltuielile curente de operare,
mentenanta obligatorie, reparatiile curente, salariile, consumabilele, stocurile minime, licentele,
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bransamentele sau lucririle obligatorii potrivit reglementarilor aplicabile si orice alte obligatii
minime legale ori contractuale.
4.8.3. Investitiile suplimentare care nu sunt individualizate prin elemente fizice concrete,
cantitati/indicatori, valori §i termene verificabile nu vor fi luate in considerare la determinarea
valorii eligibile punctabile. Investitiile suplimentare ofertate si punctate vor fi preluate in contract
ca obligatii contractuale ferme.

. . Sursa / .
" . i .
Nr. | Investitie / | Descriere Inq catori Va{oare An /| modalitatea Modalitate
L . : fizici /| fara de
crt. | obiectiv si avantaj o termen | de .
’ cantitati TVA verificare
’ finantare

5. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii

5.1. in derularea prezentului contract, concesionarul utilizeazi urmitoarele categorii de bunuri:
a) bunuri de retur - bunurile care revin de drept, gratuit si libere de orice sarcini, concedentului, la
expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au ficut obiectul
concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

b) bunuri de preluare - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni
concedentului, in misura fn care acesta din urma isi manifestd intentia de a prelua bunurile
respective In schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabili actualizati, conform
dispozitiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut
concesionarului i au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii;

¢) bunuri proprii - bunurile care, la expirarea contractului de concesiune, riméan in proprietatea
concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite
de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b).

5.2. In contractul de concesiune se mentioneaza repartitia acestor bunuri la incetarea, din orice
cauzi, a concesiunii.

6. Redeventa si garantiile financiare

6.1. Redeventa este de cel putin 1% din tariful de distributie a gazelor naturale, aplicat la totalul
cantitatii distribuite, platibila trimestrial, la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului incheiat.
6.2. Obligatia de platdi a redeventei incepe la data punerii in functiune a sistemului de
distributie a gazelor naturale.

6.3. Plata cu intdrziere a redeventei conduce la aplicarea de penalitati, in cuantumul previzut
pentru plata cu intrziere a obligatiilor fiscale. Se considera intirziere la plata redeventei depasirea
termenului scadent.

6.4. (1) Concesionarul are obligatia ca, in termen de 70 de zile de la data semnirii contractului de
concesiune, si depund cu titlu de garantie a plitii redeventei o scrisoare de garantie bancari
necondifionatd, valoarea acesteia reprezentdnd o cotd — parte de 50% din redeventa datorati citre
concedent pentru primul an de activitate.

(2) Scrisoarea de garantie bancard se refnnoieste anual, pand cel tirziu la data expirdrii celei
precedente.

(3) Suma acoperita de scrisoarea de garantie va fi:

a) 50% din redeventa calculatd in baza cantitétii de gaze naturale estimate a fi distribuita in primul
an de functionare a sistemului de distributie a gazelor naturale din perimetrul concesiunii, pentru
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scrisoarea de garantie bancara depusé In perioada de timp cuprinsi Intre termenul previzut alin.
(1) 51 pand la implinirea unui an de la data punerii in functiune a investitiei;

b) 50% din redeventa calculatd in baza de date inregistrata cu privire la cantitatea de gaze naturale
distribuita in anul precedent, pentru scrisorile depuse dupa implinirea unui an de la data punerii
in functiune a investitiei.

6.5. In cazul depisirii cu 30 de zile a scadentei de plata, redeventa si penalititile aferente se vor
incasa cu prioritate din garantia constituita conform pct. 6.4, cu Instiintarea prealabild a
concesionarului in acest sens.

6.6. Concesionarul are obligatia de a reconstitui garantia depusd conform pct. 6.4, in cazul
executarii acesteia, in termen de 30 de zile calendaristice.

6.7. In termen de maximum 20 de zile de la data semnrii contractului de concesiune, in cazul
investitiilor ~suplimentare asumate prin ofertd si, dupd caz, pentru obligatiile
investitionale/reinvestitionale pentru care documentatia de atribuire prevede constituirea unei
garantii, concesionarul prezinti concedentului instrumentul de garantare a bunei executii, in
cuantumul si conditiile stabilite prin contractul de concesiune.

6.8. In cazul in care concesionarul nu face dovada realizirii investitiilor suplimentare asumate
prin oferta si/sau a Programului minim de reinvestitii, atat din punct de vedere valoric, cét si fizic,
la termenele prevazute in programele si graficele contractuale, din culpa sa, acesta este notificat
de concedent si se aplica masurile, despagubirile si/sau sanctiunile previzute in contractul de
concesiune, fard a fi inldturata obligatia de realizare a angajamentelor asumate.

6.9. Despagubirile prevazute la pct. 6.8 se vor executa proportional din valoarea scrisorii de
garantie bancard de bund executie pentru garantarea investitiilor.

6.10. Concesionarul are obligatia de a reconstitui scrisoarea de garantie bancari de buna executie
pentru garantarea investitiilor asumate, depusa conform pct. 6.7, in cazul executarii acesteia, in
termen de 30 de zile calendaristice de la data executarii.

6.11. Despagubirile si daunele-interese nu se cer de cétre concedent atunci cind executarea
obligatiilor de cétre concesionar a devenit imposibila din cauze neimputabile acestuia.

7. Responsabilititi privind protectia mediului

7.1. Responsabilitdtile de mediu revin in exclusivitate concesionarului, incepand de la preluarea
terenului pe care executd investitia pand la Incetarea contractului de concesiune, respectiv
refacerea cadrului natural dupa executia lucrarilor de orice fel - de exemplu: investitie, organizare
de santier, interventie, exploatare si mentinerea acestuia in conditii normale, utilizarea de
echipamente nepoluante pentru mediul ambiant §i lipsite de riscuri pentru personalul din
exploatare si intretinere, precum si pentru asezarile umane.

7.2. In cursul lucririlor de infiintare, interventie dupa caz si dupd terminarea acestora,
concesionarul are obligatia sd nu afecteze In niciun fel suprafetele de teren din afara celor alocate
pentru concesiune.

7.3. Concesionarul are obligatia de a detine, pe cheltuiala sa, toate acordurile si avizele solicitate
de legislatia privind mediul.

8. Interdictia subconcesionirii serviciului de utilitate publici de distributie a gazelor
naturale

Concesionarul nu are drept de subconcesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a
gazelor naturale concesionat sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului si plata, dupa caz, de
penalitdti si daune-interese.
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9. Forma de control si de monitorizare ceruti de concedent

9.1. Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul s3 verifice respectarea
obligatiilor asumate de concesionar. Astfel, concedentul are dreptul si inspecteze bunurile, si
verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public
prin realizarea activititii sau serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

9.2. Verificarea se exerciti cu notificarea prealabild a concesionarului si in conditiile stabilite in
contract.

9.3. Concesionarul va evidentia §i va raporta distinct Programul minim de reinvestitii si investitiile
suplimentare asumate prin ofertd. Raportarea va cuprinde, pentru fiecare categorie, componenta
valoricd — valoare programata, contractata, realizatd §i receptionatd — si componenta fizici —
obiective, cantitati §i indicatori fizici programati, executati si receptionati.

9.4. Pentru fiecare reinvestifie si investitie suplimentard realizati, concesionarul va prezenta
documente care permit verificarea obiectului fizic si a valorii, dupd caz: programe si grafice
aprobate, contracte/comenzi, devize, situatii de lucriri, facturi, procese-verbale de receptie, fise
de punere 1n functiune, inventare i alte documente justificative relevante.

9.5. Concedentul poate verifica in teren si documentar indeplinirea indicatorilor fizici si valorici
asumati. fn cazul unor adaptiri ale elementelor fizice potrivit pct. 4.7.5, concesionarul va prezenta
justificarea tehnica si financiara si va solicita aprobarea concedentului Thainte de implementare.

10. Alte conditii

10.1. Concesionarul, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in contractul de concesiune, trebuie
sd detind toate acordurile, avizele, autorizatiile si licentele prevazute de legislatia in vigoare si si
achite contravaloarea tarifelor aferente acestora.

10.2. Concesionarul asigurd executarea lucrarilor de investitii in conformitate cu proiectele
avizate, cu respectarea legislatiei si reglementérilor tehnice in vigoare.

10.3. La data depunerii ofertelor, ofertantii vor prezenta acreditirile de conformitate cu standarde
de calitate si de mediu in vigoare - ISO 9001 si ISO 14001 sau echivalent.

10.4. Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate de concesionar in
sectorul gazelor naturale vor fi in conformitate cu oferta si vor respecta cerintele legislatiei in
vigoare.

10.5. Concesionarul este obligat si asigure personal calificat i in numar suficient pentru realizarea
obligatiilor ce ii revin prin contractul de concesiune, conform reglementirilor, standardelor de
performantd, conditiilor de valabilitate ale autorizatiilor si licentelor in vigoare. in cazul in care
concesionarul contracteazd anumite lucriri cu alti operatori economici, acestia trebuie si detini
autorizatiile necesare desfasuririi acestor lucrari.

10.6. Concesionarul are obligatia de a pune la dispozitia concedentului toate informatiile, datele
s1 documentele solicitate de acesta in legaturd cu derularea contractului de concesiune.

10.7. Pentru protectia si functionarea normalé a sistemului de distributie a gazelor naturale din
Comuna Zetea, Judetul Harghita (anexa A), In zonele de protectie si de sigurantd, se instituie
in sarcina tertilor interdictiile stabilite prin legislatia in vigoare.

10.8. Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate privati a persoanelor fizice si juridice, precum
si asupra activitdtilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinitatea capacititilor,
concesionarul beneficiaza, cu acordul proprietarilor si al titularilor de activititi, pe durata
lucrdrilor de realizare, de exploatare si de intretinere a capacititilor respective, de drepturile
prevazute la art. 108-112 din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completirile ulterioare.
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10.9. Ofertantii vor face dovada disponibilului financiar cert reprezentind minimum 3% (min.
592,788.89 lei) din intreaga valoare a investitiei, printr-o scrisoare de bonitate emisd de o banca
din Roménia sau cu corespondent in Roméania.

PRIMAR
COMUNA ZETEA

Nagy Attila [

A
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